
 

 
SEZIONE CONTROLLO E SVILUPPO TECNOLOGICO DEI PROCESSI 

c/o Centro Operativo - Via Calnova, 31 
Telefono 0421/481111       Fax 0421/44196       E-mail: cstp@asibassopiave.it 

   
VALORI QUALITATIVI MEDI DELL’ ACQUA DISTRIBUITA  
NEL COMUNE di CESSALTO – ANNO 2017 I SEMESTRE 

 

Parametro Unità Valore  
medio 

Limite 
legislativo 

Temperatura acqua °C 12,4  ----- 

Cloro residuo libero mg/l 0,23 ----- 

Torbidità NTU 0,15 ----- 

Conducibilità µS/cm 352 2500 

pH unità pH 7,80 ≥6,5 - ≤9,5 

Residuo fisso a 180°C mg/l 228 ----- 

Alcalinità mg/l 164 ----- 

Durezza totale °F 20,0 ----- 

Ammoniaca mg/l <0,05 0,5 

Nitriti mg/l <0,05 0,50 

Nitrati mg/l 5,3 50 

Cloruri mg/l 3,9 250 

Fluoruri mg/l 0,09 1,50 

Solfati mg/l 47 250 

Calcio mg/l 51 ----- 

Bicarbonati mg/l 100 ----- 

Magnesio mg/l 18 ----- 

Arsenico µg/l <1 10 

Potassio mg/l 0,70 ----- 

Sodio mg/l 2,8 200 

Manganese µg/l <1 50 

Carbonio Organico Totale mg/l 0,23 ----- 

Coliformi totali Ufc/100 ml Assente 0 

Escherichia coli Ufc/100 ml Assente 0 

Enterococchi intestinali Ufc/100 ml Assente 0 
 


